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监 测 报 告 说 明 
 

 

 
 

一、对本报告监测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向

本站提出。 

二、鉴定监测，系对新产品、新工艺、新材料等有关技术性能的监

测。 

三、监督性监测、系按国家有关法规进行的监督性监测。 

四、仲裁监测，系按有关主管部门裁定或争议双方协商所获得的样

品进行监测，其结果作为上级部门或执法部门判定的依据。 

五、委托监测、送样监测，其监测结果，本站仅对来样负责。 

六、本报告非经本站同意，不得以任何方式复制，经同意复制的复

印件，应有我站加盖公章予以确认。 
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委  托 

单  位 
江苏理文化工有限公司 地  址 

常熟经济技术开发区沿江工业园兴

港路 6-2 号 

联 系 人 顾文龙 电话 15895621442  邮编 215500 

样品类别  初期雨水、自来水 

采样单位  常熟市环境监测站 采（送）样人 谈晓东、陆禾恺、季卫国 

采样日期  
2017.9.11 

2017.9.13 
测试日期 2017.9.11～2017.9.14 

监  测 

目  的 

对江苏理文化工有限公司扩建配套储罐项目第一、二阶段的初期雨水和自来水中的总磷、

总氮进行验收监测补测。 

监  测 

内  容 
总磷、总氮 

监  测 

依  据 

 

监测项目 分析方法 方法来源 

总氮 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光度法  HJ667-2013 

总磷 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光度法  HJ670-2013 

   
 

结  论 

监测结果见第 2 页。本监测结论是在项目方提供的生产工况下得出的，监测结果仅对监测

期间的水质情况负责。运行工况见附件。 

以下空白。 

编制                日期            监测单位（章）  

审核                        日期              

签发                         职务            签发日期  年  月  日 
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采样 

地点 

样品 

号码 

监  测  项  目               单位 mg/L 

总氮 总磷       

扩建配套储

罐初期雨水
2017.9.11 

170911FS 

C1001 
0.12 0.01 

以右空

白 
     

170911FS 

C1002 0.06 ND       

170911FS 

C1003 0.07 ND       

170911FS 

C1004 0.14 0.01       

日均值 0.10 ND       

自来水 

2017.9.11 

170911FS 

C1006 
1.51 0.02       

170911FS 

C1007 1.46 0.01       

日均值 1.48 0.02       

扩建配套储

罐初期雨水
2017.9.13 

170913FS 

C1001 1.14 0.03       

170913FS 

C1002 
1.24 0.02       

170913FS 

C1003 
1.21 0.02       

170913FS 

C1004 
1.21 0.01       

日均值 1.20 0.02       

自来水 

2017.9.13 

170913FS 

C1006 
1.75 0.02       

170913FS 

C1007 1.76 0.01       

日均值   1.76 0.02       

 

注：未检出用“ND”表示，总磷的方法检出限为 0.01 mg/L。 

 


